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Beispiel: umgefahrene StraÃŸenlampe unter Span- nung, durchtrenntes Erdkabel unter Spannung. Freileitung. Laterne unter Wasser. Der Schutzabstand gilt in ... 
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Informationen zur Arbeitssicherheit für Führungskräfte, Leitungskräfte und Mitarbeiter



Bitte heften Sie diese Information im Arbeitsschutz-Ordner ab. Nutzen Sie diese Information als Grundlage für Unterweisungen und auch zur Information Ihrer Mitarbeiter in den hauptamtlichen und ehrenamtlichen Tätigkeitsfeldern.



April 2014



Das war knapp! Gefahr im Einsatz durch Freileitungen Der Melder piepst: „Einsatz Technikgruppe!“ Der Einsatzauftrag: „Ausleuchten eines Parkplatzes“ bei einer kleinen, internen Nachtübung. Doch was dann passierte, damit hatte niemand gerechnet.



Beinahe passiert! Der etwas außerhalb gelegene, unbeleuchtete Parkplatz war erreicht. Das Stativ aufstellen, den Leuchtballon draufpacken, Stativ nach oben schieben und sichern, Kabel im Stromaggregat einstecken. Fertig. Alles kein Problem, oft geübte Routine. Bis einer der beiden Aufbauer nach oben blickte. Der Leuchtballon berührte direkt eine 0,4 kVLeitung, die quer über den Parkplatz führte und in der Dunkelheit im Taschenlampenlicht nicht erkannt worden war. Das Glück der Aufbauer: dieser Abschnitt der Freileitung war spannungslos, so dass es nicht zu einem Unfall kam. Passieren konnte dieser Beinaheunfall, weil Führungskräfte und Helfer den Aufstellort nicht ausreichend erkundet hatten und die Regeln zum Schutz vor elektrischen Gefahren an der Einsatzstelle nicht beachtet wurden.



Schutzabstand = Unfallschutz Zum Schutz vor elektrischen Gefahren an einer Einsatzstelle müssen Einsatzkräfte bei der Annäherung an unter Spannung stehenden elektrischen Anlagen und besonders Freileitungen ausreichenden Abstand einhalten. Beim Bau und der Trassierung von Freileitungen müssen in Normen festgelegte Sicherheitsabstände zu externen Objekten eingehalten werden. Für Einsatzkräfte des DRK interessant sind dabei die Abstände der Freileitungen vom Erdboden aus. Gerade bei Dunkelheit und/oder schlechter Sicht sollte der Einsatzort und der Aufstellort von Zelten, Stativen und Fahrzeugen mit Dachbeladungen auf darüber verlaufende Freileitungen kontrolliert werden. Redaktion: Björn Vetter, DRK-Landesverband Baden-Württemberg e.V. Verantwortlich für den Inhalt: Michael Kasper – Fachberater Arbeitsschutz Reinhard Raetsch – Fachberater Stromversorgung Udo Burkhard – Instruktor Technik und Sicherheit



Schutzabstände bei Niederspannungsanlagen Bei Niederspannungsanlagen (bis 1000 V = 1 kV) ist im ungestörten Betrieb bei vorhandenem Berührungsschutz kein Schutzabstand erforderlich. Beispiel: intakter Stromkasten, isolierte Freileitung.



Bei unisolierten Freileitungen oder im gestörten Betrieb ist ein Schutzabstand von mindestens 1 m in alle Richtungen erforderlich. Beispiel: umgefahrene Straßenlampe unter Spannung, durchtrenntes Erdkabel unter Spannung.



Freileitung



Laterne unter Wasser



Der Schutzabstand gilt in alle Richtungen! E-Mail: [email protected] http://facebook.com/AiDArbeitsschutzimDRK
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Informationen zur Arbeitssicherheit für Führungskräfte, Leitungskräfte und Mitarbeiter Schutzabstände bei Hochspannungsanlagen Bei Freileitungen mit Spannungen über 1 kV spielt die Spannungshöhe eine wesentliche Rolle.



Kann der geforderte Schutzabstand mit Fahrzeugen außerhalb von Verkehrsflächen/im Gelände nicht eingehalten werden, darf die Leitung 1 nicht unterfahren werden! Bei gestörtem Betrieb, etwa herabhängenden Leitungen, durchtrennten Hochspannungs-Erdleitungen, Geräten oder Fahrzeugen mit Leitungskontakt, ist in jedem Fall ein Mindestabstand von 20 m vom Schadenort einzuhalten.



Für die Schutzabstände im ungestörten Betrieb gilt nach DIN VDE 0105-100: Spannung



Abstand



Unbekannte Spannung



5m



1 kV – 110 kV



3m



> 110 kV – 220 kV



4m



> 220 kV



5m



>



Über die tatsächliche Spannungshöhe des Netzes kann nur der Betreiber Auskunft geben. Deshalb im Zweifel: Immer größten Schutzabstand (5 m) wählen!



Dieser Schutzabstand gilt in alle Richtungen!



Oberleitungen von Bahnanlagen2 Oberleitungen von Bahnanlagen befinden sich in der Regel 5,50 m bis 6,00 m über der Schienenoberkan3 te . Im Bereich von Brücken, Tunneln und bei speziellem Gelände kann der Abstand auch nur 4,80m betragen. Der Schutzabstand zur Oberleitung bei Arbeiten in Gleisnähe beträgt grundsätzlich mindestens 3 m.



Der Schutzabstand gilt vom tiefsten bzw. höchsten Punkt der Leitungen in alle Richtungen.



Schutzabstand bei Bahnanlagen nach VDE 0132/DIN VDE 0105-100 bei Rettungsarbeiten nach Freigabe Reduzierung auf 1,5 m möglich



Literaturhinweise: GUV-I 8677 „Elektrische Gefahren an der Einsatzstelle“, DGUV, Berlin Leitfaden „Hilfeleistungseinsätze im Gleisbereich der DB AG“, DB AG Notfallmanagement, Frankfurt Schutzabstand bei Freileitungen



Aufbau und Betrieb von Geräten sowie Arbeiten unmittelbar unter Freileitungen sollte nach Möglichkeit vermieden werden!



1



Ausnahme: Betreiber erteilt (schriftliche) Genehmigung. gemäß Leitfaden „Hilfeleistungseinsätze im Gleisbereich der DB AG“, Ausgabe 2012. 3 Abstand an Bahnübergängen zu Fahrzeugen (maximale Fahrzeughöhe nach StVO 4,0 m): mindestens 1,50 m (gemäß DIN VDE 0105-103). 2



Diese Veröffentlichung entspricht dem Stand des technischen Wissens zum Zeitpunkt der Herausgabe. Der Verwender muss die Anwendbarkeit auf seinen speziellen Fall und die Aktualität der ihm vorliegenden Fassung in eigener Verantwortlichkeit prüfen. Eine Haftung des DRK-Landesverbandes Baden-Württemberg e.V. und derjenigen, die an der Ausarbeitung beteiligt waren, ist ausgeschlossen.
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mehr Ã¼berlastet, ohne dass man ihm ausreichende. Pausen gÃ¶nnt, zermÃ¼rben die Haarzellen im Innen- ohr langsam und sterben ab â€“ und das meist ohne.
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Udo Burkhard - Instruktor Technik und Sicherheit, Gefahrgutberater ... e Fa chin form a tion im Arbeitssch utz-O rdner ab . Was sind GHS und CLP? GHS ist das ...
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ÃœberprÃ¼fung auf Einhaltung von Sicher- heitsabstÃ¤nden und FreirÃ¤umen der Last- einheiten. â€¢. ÃœberprÃ¼fung auf unzulÃ¤ssige, Ã¼berlastete oder falsch eingesetzte LasttrÃ¤ger. â€¢. ÃœberprÃ¼fung auf Vorhandensein und Funkti- onsfÃ¤higkeit von Si
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MuskelkrÃ¤mpfe, Koma,. Atemstillstand, Tod (je nach Konzentration in wenigen Minuten bis 1 h). Quelle: in Anlehnung an AWMF-Leitlinie 002-018 - Arbeit unter ...
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Denn beim Schreiben oder Lesen einer SMS oder Kurzmitteilung sind Sie motorisch als auch visuell abgelenkt. Nur so kÃ¶nnen Stolperun- fÃ¤lle oder Schlimmeres vermieden werden. Verschieben Sie Ihre Telefonate auf eine Ruhe- pause oder nutzen Sie dazu 
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Sicher nach oben. Will man â€žhoch hinausâ€œ, sind Leitern und Tritte in jeder Rotkreuz-Unkerkunft oder Betrieb ebenso wie im Haushalt unverzichtbare Hilfsmittel.
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Verantwortlich fÃ¼r den Inhalt: Ralf Sannwald, AC-Fachberater DRK Landesverband Baden-WÃ¼rttemberg. Udo Burkhard - Instruktor Technik und Sicherheit, ...
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Risiko LÃ¤rm. Egal ob man in Industrie und Handwerk oder im. DRK arbeitet, ob man auf ein Rockkonzert geht oder den MP3-Player am Ohr hat, jede ...
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r, DRK. Land esverband Baden-WÃ¼rttemberg. e.V.. Verantwortlich fÃ¼r d en Inhalt:Udo. Burk hard - Instru kto r Te chnik un d Siche rheit, Ge fahrgu tbera ter (bd- ...










 


[image: alt]





AiD - Arbeitsschutz im DRK - Information - Rotkreuzhandbuch 

Baden-Württemberg e.V.. Informationen zur Arbeitssicherheit für Führungskräfte, Leitungskräfte und Mitarbeiter. Dezember 2010. Völlig unerwartet. Winterzeit im ...
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Forderung nach DRK TD01 â€žStromver- sorgung im Einsatzâ€œ: IP54 oder IP68. 6. Sind die Schutzeinrichtungen der verwen- deten Maschinen intakt und werden ...
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Spezialisten (z.B. Fachkraft für Ar- beitssicherheit) hinzu. 3. Sind die Arbeitsplätze, Geräte und Zugänge zu Zonen mit gehörgefährdendem Lärm mit.
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u n d e h re n a m tlich e n. T ä tig k e itsfe ld e rn . Sicherheit in der Unterkunft. Die Unterkünfte/Stützpunkte der Gemeinschaften oder auch die Rettungswachen ...
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TRGS 510 â€žTechnische Regel Gefahrstoffeâ€œ. Schutzleitfaden 101 â€žAllgemeine Lagerungâ€œ. â–» Download Ã¼ber http://www.baua.de/. Beleuchtung. Im Dunkeln darf ...
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Verantwortlich fÃ¼r den Inhalt: Ralf Sannwald, AC-Fachberater DRK Landesverband Baden-WÃ¼rttemberg. Udo Burkhard - Instruktor Technik und Sicherheit, ...
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Weitere Hilfen bietet die CD Handlungshilfe, Bezug Ã¼ber die Unfallkasse des Bundes. 1. Sind im Rahmen der GefÃ¤hrdungsbeurtei- lung alle prÃ¼fpflichtigen ...
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Im Folgenden finden Sie eine Auswahl wichtiger Fragen zum Thema dieser Checkliste. Sollte eine Frage fÃ¼r Ihren Betrieb / Bereich nicht zutreffen, streichen Sie ...
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GetrÃ¤nke (Kaffee, Tee, etc) an und ermÃ¶glichen Sie das Trocknen nasser Einsatzkleidung. So gerÃ¼stet kann auch fÃ¼r das DRK der Winter ruhig kommen!
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Spezialisten (z.B. Fachkraft für Ar- beitssicherheit) hinzu. 3. Stellen Sie sicher, dass nur sicherheitskon- forme PSA eingesetzt werden? □ ja. □ teilweise. □ nein.
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tens IP X7 (Schutz bei zeitweiligem. Untertauchen). 4. Sind die Elektrohandwerkzeuge und Ma- schinen intakt / unbeschÃ¤digt? â–¡ ja. â–¡ teilweise. â–¡ nein.
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Stand: Juli 2009. Quellen: Checkliste Gasflaschen (SUVA, FlagaGas), Sicherheitshinweise (Linde-Gas, Messer-Industriegase). Checkliste Laborsicherheit (Uni ...
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ÃœberprÃ¼fter Bereich / Organisation / Einrichtung: Bearbeitet am: Bearbeitet von: Unterschrift: erledigt. Bemerkung geprÃ¼ft. Nr. zu erledigende MaÃŸnahmen. Termin. Beauftragte. Person. Datum KÃ¼rzel. Datum KÃ¼rzel. Reda ktion: BjÃ¶rn V e tte r, DRK
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Die entsprechenden Hilfsmittel mÃ¼ssen in ausreichender Menge zur VerfÃ¼gung stehen! 18. Wurden die festgelegten SchutzmaÃŸnah- men umgesetzt und auf ...
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fall nur im Freien zu nutzen. Beim Rangie- ren mit den ... oder Handy sicherstellen. âž¢ Gefahr durch ... stattfinden kÃ¶nnen anstatt im Freien. WeiterfÃ¼hrende ...
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