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INTRODUCCIÓN



La gama ACS - Bomba de calor integrada 200L AIR / GEO de SOFATH es una gama de calentadores de agua termodinámicos que incorporan un depósito de ACS de 200 litros, un módulo termodinámico y una regulación electrónica para producir agua caliente sanitaria.



Todos los elementos frigoríficos (compresor, válvula de expansión, reserva de líquido, presostatos) están montados encima del depósito, lo cual permite reducir el espacio utilizado.



El ACS - bomba de calor integrada 200L AIR / GEO SOFATH está disponible en dos versiones: -



el modelo AIR, con una potencia nominal de 2520 W y captador aéreo,



-



el modelo GÉOTHERMIE, con una potencia nominal de 2000 W y captador horizontal.



Nombre Máquina Código Sof@net Potencia calorífica nominal (W)



AIR



GEOTHERMIE



97607



97608



2 520



2 000



La gama ACS - bomba de calor integrada AIR / GEO 200L esta compuesta de cuatro elementos: -



el captador aéreo o geotérmico,



-



el módulo termodinámico,



-



el deposito de 200 litros,



-



regulación integrada.



El ACS - bomba de calor integrada 200L AIR / GEO de SOFATH puede instalarse en un garaje o un local técnico. Obtiene energía gratuitamente del aire (modelo AIR) o del suelo (modelo GÉOTHERMIE) para producir agua caliente sanitaria para toda la familia.
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1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACS BOMBA DE CALOR INTEGRADA 200L AIR / GEO 1.1 La técnica



El ACS - bomba de calor integrada 200L AIR / GEO de SOFATH garantiza la disponibilidad de agua caliente tanto en verano como en invierno, y con total autonomía. El ACS - BDC integrada 200L AIR / GEO de SOFATH permite producir agua caliente sanitaria a partir de la energía extraída del suelo aprovechando la temperatura elevada del fluido refrigerante (R134A) que circula por los tubos que rodean el depósito. El sistema permite calentar el agua en 3 horas y 20 minutos con el sistema aerotérmico y en 4 horas y 10 minutos con el sistema geotérmico sin necesidad de ningún complemento eléctrico. Una resistencia eléctrica de apoyo de 2,4 kW permite alimentar el sistema cuando hay una necesidad inmediata de agua caliente, ya que hace aumentar la temperatura dos veces más deprisa. 1.2 Tabla de características técnicas Modelo



Unidad



AIR



GEOTHERMIE



Capacidad deposito



L



200



200



Potencia útil



W



2520



2000



Alimentación eléctrica



V



230



230



A pistones



A pistones



60



60



AIR



GEOTÉRMICO



Compresor Temperatura máxima



°C



Captador



Sistema de conductos 1 bucle de 80 metros Entrada y salida de agua Resistencia de apoyo



Pulgadas



¾"



¾"



W



2420



2420



630 x 1770



630 x 1770



R134A



R134A



3 h 20 min



4 h 10 min



Dimensiones (diámetro x alt) mm x mm Fluido refrigerante Tiempo de calentamiento*



* Para pasar de 15 a 50 °C en modo termodinámico ex clusivamente.Condiciones del lado de la fuente de frío según norma EN14511.
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1.3 Nomenclatura



Versión AIRE



J B A



D



K



C



G



L



E



VERSIÓN GEO D



F



Ref. esquema A B C D E F G



F A



H I



H



I



J K L



Piezas



Compresor Intercambiador (serpentín) Deshidratador Presostatos Placa eléctrica Valvula de expansion Deposito de 200 L Específico versión GEO Botella anti golpe de liquido Separador de aceite Específico versión AIRE Batería (evaporador) Ventilador Válvula 4 vías



B C E



G 5
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1.4 El captador



Hay dos tipos de captadores que sirven para recoger el calor del aire o del suelo y enviarlo a más temperatura al depósito de agua caliente.



-



El captador aéreo



El captador aéreo, instalado en la parte superior del calentador, tiene incorporada una batería de intercambio de aire. Esta batería tiene dos tubos de cobre en cuyo interior hay unas láminas de aluminio por donde circula el fluido refrigerante.



Fotografía no contractual



Luego hay dos conductos conectados a las dos bocas de ventilación, situadas en la parte superior del aparato. Estos conductos van hasta las dos bocas que hay en el exterior, que sirven para aspirar aire caliente y expulsar el aire enfriado. Las calorías se recuperan al pasar el aire por la batería. La bomba de calor permite aprovechar esta energía recuperada en el captador aéreo al evaporarse el fluido refrigerante. SALIDA DE AIRE Aire enfriado



Prever 2 conductos: Ø 100 mm Para conseguir un mayor rendimiento del sistema,



ENTRADA DE AIRE Aire del exterior



hay que procurar que los conductos sean lo más cortos posible.



Para optimizar el funcionamiento del intercambiador de aire, hay que evitar cualquier obstáculo que impida la correcta circulación del aire en las bocas exteriores.



Principio de circulación del aire
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Modo desescarchado Cuando trabaja a bajas temperaturas y/o mucha humedad, el intercambiador de aire puede acumular escarcha, lo cual hace disminuir su rendimiento. Para paliar este problema, la regulación del sistema activa un modo de desescarchado, que funciona invirtiendo el ciclo.



Condensación y drenaje



La congelación del evaporador produce condensados tras el desescarchado. El agua de condensación cae por el conducto de evacuación del agua de condensación situado en la parte posterior del aparato. Es posible conectar un tubo de PVC para dirigir la evacuación de los condensados. Evacuación de los condensadores
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-



El captador geotérmico horizontal



El captador, formado por un solo bucle de 80 metros, está enterrado a una profundidad aproximada de 60 cm. Permite captar las calorías presentes en el suelo por medio de un fluido refrigerante que circula por un bucle de tubos de cobre para producir el agua caliente sanitaria.



El bucle es un tubo de cobre para uso frigorífico, forrado de polietileno de color verde. Corona del captador



Diámetro del tubo de refrigerante: 1/2″ es decir, 12,7 mm.



1.5 El módulo termodinámico



El módulo termodinámico está formado por un compresor de pistones, que funciona con R134A, así como varios elementos de seguridad y de control.



Modelo



Unidad AIR



GEOTHERMIE



Potencia útil



W



2520



2000



Resistencia de apoyo



W



2420



2420



1.6 El deposito de 200 L



El deposito SOFATH de 200 litros es de acero esmaltado, aislado con espuma de poliuretano, y todo recubierto por una envoltura de poliéster. Para prolongar la resistencia del producto a la corrosión, el aparato está equipado con un ánodo de magnesio. Capacidad del deposito = 200 L Ø entrada/salida del calentador = 3/4" macho



8



Documentación general del ACS - Bomba de calor integrada AIR / GÉO 200L V1.0 Septiembre de 2008



1.7 La regulación electrónica Gracias al regulador electrónico podrá poner en marcha el aparato y elegir entre 3 programas diferentes: -



Continuo: el módulo termodinámico calienta el agua constantemente cuando el aparato está en servicio.



-



Económico: el módulo termodinámico calienta el agua constantemente sólo durante el horario definido por el usuario.



-



Forzado: el agua se calienta mediante una resistencia eléctrica (que aporta calor adicional) cuando se necesita agua caliente inmediatamente.



-



Opción antilegionela: Cada 24 horas, la temperatura aumenta hasta 65 °C durante



4



min



para



destruir



las



legionelas.



El depósito SOFATH cumple la directiva sobre el control de la legionela (decreto de 30 de noviembre de 2005) a pesar de que ésta sólo es aplicable a depositos con una capacidad superior a 300 litros.



1.8 Carrocería exterior La carrocería del deposito es de poliéster. Su diseño está pensado para permitir que los técnicos puedan acceder más fácilmente a los diferentes componentes del interior. De hecho, en la parte frontal inferior de la máquina hay una trampilla que permite acceder también a la resistencia eléctrica. La parte superior de la carrocería, que se denomina tapa técnica, se puede desmontar para facilitar el acceso al grupo termodinámico.



Tapa técnica



Caja de protección a la resistencia eléctronica
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2. INSTALACIÓN El depósito SOFATH puede instalarse en el garaje o en un local técnico protegido de las heladas. Tiene que instalarse perfectamente vertical y asentado de manera estable.



2.1 Instalación del captador geotérmico horizontal Desenrolle el tubo captador en el exterior siguiendo las instrucciones habituales de instalación.



2.2 Instalación del captador aéreo Prever la conexión de 2 conductos conectados a la entrada y la salida de aire, situadas en la parte superior del aparato. También hay que prever dos tomas de aire hacia el exterior: una para aspirar aire y otra para expulsarlo (Ø 100 mm).



2.3 Conexiones del circuito de refrigerante (sólo en la versión geotérmica) Prever 2 soldaduras para conectar los extremos del tubo captador con la entrada/salida de líquido refrigerante en el aparato.



Retorno del captador Salida del captador
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2.4 Conexiones del circuito hidráulico Ø 3/4" macho con rosca



VERSIÓN GEO



VERSIÓN AIRE



Salida agua caliente



Entrada agua fría



Atención: el grupo de seguridad tiene que estar colocado obligatoriamente en la entrada de agua fría.



2.5 Conexiones eléctricas



Este calentador viene precableado para 230 V∼ Sólo hay que prever una conexión a un circuito específico (prever protección mediante disyuntor de 10 A curva D).



Conexión eléctrica
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2.6 Puesta en marcha



Una vez realizadas todas las conexiones, ya puede poner en marcha el equipo. Atención: compruebe que el depósito está lleno antes de empezar a calentarlo. Una vez realizada esta comprobación, ya puede encender el aparato. Inicialmente, el aparato se encuentra en modo de espera. Ahora ya puede poner en marcha el aparato y seleccionar el programa deseado (ver programación en la página 13) gracias al regulador electrónico.



Nota: Durante el calentamiento, el agua que hay en el interior del deposito se dilata, por lo que una parte se escapará por el desagüe (alrededor del 3 % de la capacidad por ciclo de calentamiento). No debe preocuparse por esto, ya que es normal.



Calidad del agua: recomendaciones de uso Se recomienda tratar el agua si ésta presenta una dureza de 20 °f o más. Si utiliza un producto ablandador, la dureza del agua no debe bajar de 12 °f.
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3. USO



3.1 Mantenimiento



Para el servicio posventa, la parte superior del aparato se puede desmontar para acceder a los componentes interiores.



Se recomienda revisar el ánodo de magnesio regularmente (mínimo cada 2 años) y cambiarlo siempre que sea necesario.



3.2 Programación y uso del regulador electrónico



El regulador permite gestionar mejor el apoyo eléctrico y los horarios de poca demanda.



Para poner en funcionamiento el aparato, basta con pulsar la tecla “A” durante 3 segundos. La pantalla principal que aparece será similar a ésta.



Pantalla principal y navegación Para navegar de un menú a otro, pulse la tecla “B”. Para volver al menú principal (pantalla principal), pulse “Esc”.
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Modo de programación. El aparato se enciende solamente durante las horas indicadas. Basta con introducir el horario durante el que desea que funcione el aparato. Si tiene contratada alguna tarifa eléctrica especial, puede configurar esas horas como "horario valle".



Cursor



Pulse la tecla “OK”; el valor parpadea (0 o 1) y puede modificarse con las teclas “+” o “-”. Confirme la selección con la tecla “OK”. ‘1’ significa que el modo de programación está activado y ‘0’ que está desactivado. La reaparición del cursor parpadeante significa que los parámetros han sido grabados.



Para cambiar la hora de inicio y la duración del ciclo, sitúe el cursor en la indicación y luego modifique los valores según se ha descrito anteriormente (teclas "+" o "-" y "OK"). Atención: solamente se pueden seleccionar horas en punto (16:00 ; 16:30).



Opción de apoyo eléctrico Esta opción permite al calentador aumentar la temperatura más rápidamente. Pulse la tecla “OK”; el valor parpadea (0 o 1) y puede modificarse con las teclas “+” o “-”. Confirme la selección con la tecla “OK”. ‘1’ significa que la opción de "uso forzado de la resistencia eléctrica" está activada y ‘0’ que está desactivada.



Opción antilegionela Esta opción permite aumentar diariamente la temperatura del agua del calentador para destruir las posibles legionelas. Pulse la tecla “OK”; el valor parpadea (0 o 1) y puede modificarse con las teclas “+” o “-”. Confirme la selección con la tecla “OK”. ‘1’ significa que la opción "antilegionela" está activada y ‘0’ que está desactivada.
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